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Leitungsschutzschalter

Circuit-breaker

55Y3 ...-.; 55Y6 ...-.; 55Y4 ...-; 55Y7 ...-.;
58Y4 ...-TXX..; 55Y4 ...-8XX..;

55Y4 ...-KK11

Typ(en) / Type(s):

55Y3 ...~
58Y6 ...-
55Y4 ...-
58YT ...~
58Y4 ...-TXX..
58Y4 ...-BXX..
55Y4 ...-6KK11
58Y4 ...-TKK11
Bemessungsspannung AC 230 V (55Y4 ...-XX..; 58Y4 ...-.KK11)
Rated voltage AC 230/400 V (58Y4 _ - XX_.; 55Y4 _-KK11)
AC 400 V (58Y4 ...-XX., 55Y4 ...-KK11)
AC 250V
AC 250/440 V
AC 440 V
Bemessungsstrom 2 A 4 A6 A 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A,
Rated current 50 A; 63 A ("B")

6 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A
("B"; 5SY4 ...-BKK11)

03 A, 05A; 1A 16 A 2A;,25A;3A;35A: 4A;

5 A; 6 A; B A; 10 A; 13 A; 15 A; 16 A; 20 A; 25 A;

30 A; 32 A; 35 A; 40 A; 45 A; 50 A; 60 A; 63 A ("C")

50 A; 63 A ("C"; 58Y4 . -TXX.)

0,3 A;05 A; 1A 16 A2 A 3A:4 A 5A 6A; 8A;

10 A; 13 A; 15 A; 16 A; 20 A; 25 A; 30 A; 32 A; 40 A;

50 A; 60 A; 63 A ("D")

40 A; 50 A; 63 A ("D"; 55Y4 ...-8XX..)

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3
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Bemessungsfrequenz
Rated frequency

Bemessungsschaltvermigen
Rated making and breaking
capacity

Abstand des Gitterstromkreises
Grid distance

Energiebegrenzungsklasse
Energy limiting class

Ausldsecharakteristik
Instantaneous tripping current

Anzahl der Pole
Number of poles

Anbringungsart
Attachment type

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
confinued on page 4

50/60 Hz

4,5 kA (55Y3 ...-)

6 kA (55Y6 ...-)
10 kA (55Y4 ...-; 55Y¥4 ...-XX.,; 55Y4
15 kA (55Y7 ..-.}

35 mm

3 (Typ/type 53Y3

B

c
D

einpolig / single-pole

einpolig + N [/ single-pole + neutral
zweipolig / two-pole
dreipolig / three-pole
dreipolig + N [ three-pole + neutral
vierpolig / four-pole

Tragschienenmontage / railmounting
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Hilfsschalter
Auxiliary switch

Typ(en) 5ST3 b1:
Type(s) 558T3 02.
Gebrauchskategorie a) AC13
Utilization category b) AC14

c) D13

d) D13
Bemessungsbetriebsspannung a) 400 vV [/ 230 V
Rated operational voltage by 400 V [ 230 V

c) 220 V /110 V
d) 60 V/ 24 V

Bemessungsbetriebsstrom
Rated operating current
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Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage fir die EG-Konformitétserkldrung und
CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmachtigten und bescheinigt die Konformitst
mit den grundlegenden Schutzanforderungen der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG mit ihren
Anderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the
manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the
EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG32
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